
13.75 m²
ORL

4.70 m²
BUREAU PRE OP.

Non fermée
ASCENSEUR

10.18 m²
Consultation

10.53 m²
MEDECIN

9.85 m²
RNM / TOWO

12.85 m²
CHIRURGIE

17.84 m²
OPHTALMO 2

9.05 m²
OPTO 1

9.04 m²
RNM / TOWO

9.11 m²
OPTO 2

1.53 m²
LOCAL TECHNIQUE TGBT

9.99 m²
GYNECOLOGUE

4.70 m²
SAS

21.67 m²
OPHTALMO 1

10.62 m²
OPTO 4

3.59 m²
WC PMR

3.66 m²
LOCAL TECHNIQUE MACHINE

3.85 m²
VEST. F

10.62 m²
OPTO 3

4.00 m²
VEST. H

9.03 m²
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8.13 m²
ATTENTE BLOCS

10.46 m²
ACCUEIL
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ATTENTE OPTO 3 ET OPHTA
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DGT
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ATTENTE MEDECINE
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ACCUEIL

22.30 m²
Salle chirurgie ophtalmologique 1

25.68 m²
Salle chirurgie ophtalmologique 2
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VEST MED.

3.59 m²
STERILISATION

3.14 m²
STOCKAGE DECHET

9.04 m²
ANNEXE ORL

6.23 m²
STOCKAGE

7.53 m²
ATTENTE ORL

7.16 m²
ACCUEIL 1

5.37 m²
ATTENTE CONSULTATION

24.67 m²
SALLE D'EXPLORATION

5.55 m²
CHAMP VISUEL

51.58 m²
ZONE ACCUEIL

2.00 m²
WC 1

2.29 m²
WC 2

2.98 m²
Baie INFO

12.60 m²
DGT

16.21 m²
DGT

14.44 m²
SALLE D'ATTENTE

Non fermée
DGT

5.69 m²
LOCAL AIR IN SPACE

VUE EN PLAN PLANCHER
Ech.: 1:50
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avec	Voisin	qui	Gene.
Cloison	Séparative
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Probleme	avec	J.D.
Ancrage	a	Voir	avec	Lot	G.O.	:
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Ancrage	a	Voir	avec	Lot	G.O.	:
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